采购需求
一、建设背景

河南科技大学第一附属医院随着医疗信息化的深入，需要支持如互联网诊疗、临床决策支持、AI智能大模型等新兴业务及院内信息系统快速增长，这些业务对IT基础设施的性能有更高要求，目前肿瘤楼数据中心的容量不能满足快速增长的业务需要。本项目对肿瘤楼数据中心硬件资源升级，可为医院信息系统提供高性能、高稳定性、可扩展性的数据中心信息基础平台，可持续满足不断发展的业务资源需求，为业务提供灵活可靠的IT运行资源。
二、建设目标

本次硬件资源升级以提升系统整体性能、保障业务高可用性为核心目标，通过科学扩容满足业务快速增长需求。具体包括：横向扩展服务器集群规模，提升并发处理能力与负载均衡水平；升级存储容量与I/O性能，确保数据高效存取与灾备可靠性；完善资源弹性伸缩机制，实现动态调配以应对流量峰值，构建安全稳定、可持续扩展的数字化基础设施底座，为未来3-5年业务发展提供坚实支撑。
三、技术要求

	序号
	设备及软件名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	1
	高性能集群服务器
	整体性能和服务不低于以下标准：

1.规格：≥2U标准机架式服务器；

2.处理器：≥2颗CPU（采用龙芯、鲲鹏、飞腾等国产CPU以及其他国产CPU），单颗处理器物理核数≥64核，主频≥2.6GHz；

3.内存：支持≥32个内存槽位，配置≥32块32G DDR4 3200内存条；

4.RAID卡：配置独立RAID卡，支持RAID0、1、10等；

5.硬盘：配置≥12个3.5寸硬盘槽位，支持NVMe/SATA接口，配置≥4块3.84T NVMe SSD；≥12块12T HDD；

6.网络：≥6个万兆光口（满配光模块），≥4个千兆电口；

7.电源：单电源功率≥900W，配置冗余交流电源；

8.管理：配置服务器管理软件，实现应急诊断；

9.服务：不低于3年硬件原厂维保；含配套软件、安装调试、运输、保险等费用。
	台
	5

	2
	扩容内存与硬盘包
	1.内存：配置≥288条32G内存条；规格≥3200MHz DDR4内存；
2.硬盘：配置≥14块1.92TB NVMe SSD；配置≥136块8TB 7.2K SATA企业级HDD硬盘；配置≥3块3.84T SATA SSD。

3.为保证原有内存、存储硬盘数据在扩容中的安全及扩容内存、硬盘的兼容性，所提供内存、硬盘必须为原厂正品。
	套
	1

	3
	超融合软件接入授权
	配置≥10颗CPU计算、存储、网络虚拟化授权；配置≥10颗CPU云计算管理软件授权；需实现与医院现有云平台完全兼容且平滑融合，可通过医院现有云管平台统一管理硬件服务器、虚拟机、云平台配置等内容。
	套
	1

	4
	安全设备续保服务
	提供现有STA-100-B2100（1台）、STA-100-B420（1台）、STA-100-B2200（1台）、STA-100-B2200（2台）共5台安全感知系统流量探针≥2年规则库升级服务。
	套
	1

	5
	集成服务
	1.提供网络调试服务，设备调试服务等。

2.提供新购软硬件设备安装、调试；

3.提供新购软硬件设备与医院现有设备进行对接； 

4.提供现有虚拟化平台整合、虚拟机数据迁移服务。

5.保证项目实施期间医院业务系统正常稳定运行，不得影响医院正常业务。

6.辅材：配备设备所需光模块、光纤、跳线等。
	套
	1


四、项目实施及售后服务要求

（1）投标方需协助承建方开展医院信创实验室相关研究，并充分利用专业经验与技术优势进行相关研究与规划，传递最新的技术进展情况和前沿技术趋势；同时与医院信创实验室紧密合作，共同致力于技术创新和成果产出。

（2）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，投标方必须提供及时的技术支持。

（3）投标方在维保期内和维保期外，应能根据用户要求免费进行软、硬件修改和版本更新。

（4）在维保期内和维保期外，系统设备如有重大故障，投标方接到用户电话后，必须在4小时内赶到现场并排除故障。

